1. Zleceniodawca

Podstawa badan

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
it it

AB 776

Gmina Siepraw

Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow
Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakow, tel. 12-639-22-19, 602-324-374

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 5120/2022

Data wydania sprawozdania: 21.11.2022

ul. Kaweciny 30, 32-447 Sierpaw

2. Obiekt Badan

Nr probki nadany w laboratorium:

rodzaj probki / miejsce pobrania

Data pobrania prébki / probkobiorca
Metoda pobierania prébki

Data przyjecia do badania

Data wykonania badania

Stan

15.11.2022

probki / informacje od klienta

3. Wyniki badan

15.11.2022-17.11.2022
bez zastrzezen / bez zastrzezen

zlecenie zewnetrzne numer: 878 z dnia 14.11.2022

5120: woda pitna / hydrant, ul. Wrzosowa, Siepraw

15.11.2022 / Wojciech Chlebinski, numer protokohu: 1191/1AL/2022
PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007

PN-EN 1SO 14911:2002

L.p.[Badana cecha Jednostka | Wynik badania para‘;vniﬁ‘;iina”
! Eig;ﬁgg 9%0%1;':]251):1-‘12511;)1:2017-04 jtk/100 ml 0 0
Z ﬁgﬁﬁgg‘gﬁiggm2$Ap1:2017~04 jtk/100 ml 0 0
B o jtl/100 ml 0 0
4 g%ggg:ﬁr]r; ér:;ﬁ]'{:igrgens lacznie z przetrwalnikami itk/100 ml 0 0
3 g::l-]é)ergc])Ovl;g-; ;m 1 (wycofana) mg/l 0,09 0,3
6 Eraa.g‘:go 78872012 +Ap1:2012, pkt. 7 mg/l Pt 5 15
7 ?ngr? ?sécf' 7027-1:2016-09 NTU 0,26 L0
8 E:g?oilsls:)mz (wycofana) = akcept. akeept.?) i bnz®
9 ﬁﬁ?—ﬁiv:lm (wycofana) - akcept. akcept.? i bnz*
10 ETEEN 150 10523:2012 # 7.8 6,5 =9,5
) e °C 222 -
12 g:'ﬁvg%cgngsgcg elektryczna wlasciwa w 25°C uS/em 347 2500
13 rg’flsux:fj{)s wydanie 3 z dnia 04.01 2021 1. mg/l <0,01 0,200
14 [ion amonowy mg/l 0,031 0,50

N . rodzaj dzialalnosci / badane cechy nie sg akredytowane
! . zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz, U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

¥ - akceptowalny przez konsumentow
¥ - bez nieprawidlowych zmian

Centralne Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakosci w zakresie pobierania probek i badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na rok 2022, zgodnego z wymaganiami zawartymi w aktualnej normie
PN-EN ISO/IEC 17025, wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie decyzjg
nr 4/22 z dnia 5.01.2022 1.

Wersja 17, wzor 2a, obowiazuje od 04.01.2021

122



SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 5120/2022
wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do pobranej probki.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej. jak tylko w catosci
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